Melléklet az ajánlati dokumentáció műszaki leírásához

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának 

2010. évben,

 tűz-, villám- és érintésvédelmi felülvizsgálatra kötelezett intézményei
	Rész száma
	Intézmény központ
	Intézmény/Telephely
	Feladat
	Műszaki adatok

	1. rész
	Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda
	Általános Iskola 

1152. Budapest, Széchenyi tér 13.
	Villámvédelmi felülvizsgálat
	1800 m2  alapterület,

10 m alatti magasság, lapostető,

9 felfogó, 9 levezető, 9 földelő, 
„D” tűzveszélyességi osztály

	2. rész
	Csokonai Művelődési Központ
	Csokonai Művelődési Ház 
1153 Bp. Eötvös u. 64-66.
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 
	950 m2 alapterület, 3 szint,

850 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Pestújhelyi Közösségi Ház 
1158 Bp. Szűcs István u. 45.
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 
	1200 m2 alapterület, 2 szint,

200 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Kozák téri Közösségi Ház 
1154 Bp. Gábor Áron u. 58/c.
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 
	320 m2 alapterület, 1 szint,
100 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Rákospalotai Múzeum 
1158 Bp. Pestújhelyi út 81.
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 
	360 m2 alapterület, 2 szint,
160 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Újpalotai Közösségi Ház 
1157 Bp. Zsókavár u. 15.
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 
	390 m2 alapterület, 1 szint,

250 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Újpalotai Szabadidő Központ 
1157 Bp. Zsókavár u. 2.
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 
	200 m2 alapterület, 1 szint,

160 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	3. rész
	Csokonai Művelődési Központ
	Zöld Klub 

1157 Bp. Hartyán köz 3.
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 
	Zöld klub:150 m2 alapterület, 1 szint,

120 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	Rész száma
	Intézmény központ
	Intézmény/Telephely
	Feladat
	Műszaki adatok

	3. rész
	Hartyán 

Nevelési-oktatási Központ  
	Napköziotthonos Óvoda  

1157 Bp. Hartyán köz 3.
	Érintésvédelmi és 
villámvédelmi felülvizsgálat 
	Teljes épület: 2120 m2, Óvoda: 600 m2 alapterület, 3 szint,

10 m alatti magasság, lapostető,

8 levezető, 8 földelő, 

160 mérési pont,

„D” tűzveszélyességi osztály

	4. rész
	Hartyán 

Nevelési-oktatási Központ  
	Általános Iskola 
1157 Bp. Hartyán köz 2-4.
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 
	4530 m2 alapterület, 4 szint,

1100 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Napsugár Összevont Óvodák

  1156 Bp. Nádastó park 1.
	Érintésvédelmi és  villámvédelmi felülvizsgálat 
	850 m2 alapterület, 1 szint,

10 m alatti magasság, lapostető,

4 levezető, 4 földelő, 

200 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Napsugár Összevont Óvodák

 1156 Bp. Nádastó park 2.
	Érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat 
	1550 m2 alapterület, 2 szint,

10 m alatti magasság, lapostető,

5 levezető, 5 földelő, 

160 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	5. rész
	Hartyán 

Nevelési-oktatási Központ  
	Napköziotthonos Óvoda 

1157 Árendás köz 4-6.
	Érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat 
	Óvoda: 400 m2 alapterület, 3 szint,

10 m alatti magasság, lapostető,

260 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	Rész száma
	Intézmény központ
	Intézmény/Telephely
	Feladat
	Műszaki adatok

	5. rész
	Egyesített Szociális Intézmény
	Újpalotai Családsegítő Központ

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona,

 Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó,

  Újpalotai Családsegítő Központ

 1157 Bp. Árendás köz 4-6.
	Villámvédelmi felülvizsgálat 
	Teljes épület: 2120 m2 alapterület,

10 m alatti magasság, lapostető,

10 levezető, 10 földelő 

(a teljes épületen)
„D” tűzveszélyességi osztály

	6. rész
	Egyesített Szociális Intézmény
	Idősek Klubja,

 Házi Gondozó Szolgálat 

1158 Bp. Klebelsberg Kunó u. 20/a.
	Villámvédelmi felülvizsgálat 
	240 m2  alapterület, 2 szint,

10 m alatti magasság, magastető,

2 levezető, 2 földelő,
„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Fejlesztő Gondozó Központ 
1158 Bp. Molnár Viktor u. 94-96.
	Villámvédelmi felülvizsgálat 
	Teljes épület: 2120 m2, Fejl.Gond. Kp.: 500 m2  alapterület, 3 szint,

10 m alatti magasság,, lapostető,

8 levezető, 8 földelő, 
„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Idősek Klubja,

 Szociális Konyha és Nappali Melegedő, 

Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, 

Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat 

1156 Bp. Kontyfa u. 3.
	Villámvédelmi felülvizsgálat 
	850 m2  alapterület, 1 szint,

10 m alatti magasság, lapostető,

4 felfogó, 5 levezető, 5 földelő,

„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Idősek Klubja 
1154 Bp. Arany János u. 51.
	Villámvédelmi felülvizsgálat 
	370 m2  alapterület, 1 szint,

10 m alatti magasság, magastető,

1 felfogó, 1 levezető, 1 földelő,

„D” tűzveszélyességi osztály

	Rész száma
	Intézmény központ
	Intézmény/Telephely
	Feladat
	Műszaki adatok

	6. rész
	Egyesített Szociális Intézmény
	„FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ

1155 Bp. Kolozsvár u. 4/b. 
	Szakértői nyilatkozat arról, hogy az intézmény nem kötelezett villámvédelmi felülvizsgálatra 
	Az intézmény egy háromszintes lakóépület (társasház) földszintjén helyezkedik el.

	7. rész
	Egyesített Bölcsődék  
	XV/10-es Bölcsőde

1156 Bp. Kontyfa u. 6.
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 
	800 m2 alapterület, 2 szint,

270 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	8. rész
	Ifjúsági 

és 

Sportközpont
	Balatonvilágosi Gyermektábor 

8100 Siófok József Attila u. 1.
	Tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat 
	300 m2 alapterület,

10 m alatti magasság, magastető,
2 felfogó, 2 levezető, 2 földelő, 
„D” tűzveszélyességi osztály

	9. rész
	Ifjúsági 

és 

Sportközpont
	Agárdi Üdülő 
2484 Agárd Névtelen u. 1.
	Tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat 
	200 m2 alapterület, 2 szint

10 m alatti magasság, magastető,

2 felfogó, 2 levezető, 2 földelő,
200 mérési pont,
„D” tűzveszélyességi osztály

	10. rész
	Ifjúsági 

és 

Sportközpont
	Bernecebaráti Gyermektábor

 2639 Bernecebaráti Szokoly u. 5.
	Tűzvédelmi felülvizsgálat 
	Főépület: 590 m2 alapterület, 33 helyiség, 
6 db 25 m2 és 2 db 20 m2 alapterületű faház, 

1 db különálló pince  
„D” tűzveszélyességi osztály

	11. rész
	Ifjúsági 

és 

Sportközpont
	Központi Műhely 

1151 Bp. Bartók Béla u. 23-25.
	Érintésvédelmi, 
tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat 
	200 m2 alapterület, 1 szint,

10 m alatti magasság, magastető,

2 felfogó, 2 levezető, 2 földelő,

100 mérési pont,

„D” tűzveszélyességi osztály

	Rész száma
	Intézmény központ
	Intézmény/Telephely
	Feladat
	Műszaki adatok

	11. rész
	Ifjúsági 

és 

Sportközpont
	Sporttelep 
1158 Bp. Vasgolyó u. 51.
	Érintésvédelmi, 

tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat  
	200 m2 alapterület, 1 szint,

10 m alatti magasság, lapostető,

2 felfogó, 2 levezető, 2 földelő,
135 mérési pont,

„D” tűzveszélyességi osztály

	
	
	Tanuszoda 
1155 Bp. Széchenyi út 89.
	Tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat 
	860 m2 alapterület,

10 m alatti magasság, lapostető,

 2 felfogó, 4 levezető, 4 földelő,

170 mérési pont,

„D” tűzveszélyességi osztály

	12. rész
	Pestújhelyi 

Nevelési-oktatási Központ 
	Általános Iskola 
1158. Budapest, Pestújhelyi út 38.
	Villámvédelmi felülvizsgálat 
	1100 m2  alapterület, 2 szint

20 m alatti magasság, magastető,
6 felfogó, 6 levezető, 6 földelő,
„D” tűzveszélyességi osztály
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